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Umywalnia

1/05

P: 5,96 m2

Klatka schodowa

KL1

P: 19,49 m2

Kotłownia

1/21

P: 15,45 m2

Rozdzielnia Główna

1/20

P: 7,30 m2

WC NPS

1/17

P: 4,74 m2

Pom.socj pers.

1/19

P: 15,19 m2

Wiatrołap

1/01

P: 7,45 m2

Pom.porz.

1/16

P: 1,74 m2

Szatnia 48os.

1/02

P: 22,66 m2

Korytarz/hall

1/15

P: 42,83 m2

Recepcja

1/14

P: 47,61 m2

Szatnia 40os.

1/12

P: 23,36 m2

WC NPS/natrysk
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WC
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P: 1,53 m2

Natrysk
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P: 1,75 m2

Natrysk
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P: 1,75 m2
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P: 1,53 m2

Umywalnia
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P: 6,76 m2

WC NPS/natrysk
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P: 5,54 m2

Pow. treningowa
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P: 43,32 m2
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przewód spalinowo-powietrzny

Ø160/Ø300 wyprowadzony min.

1m ponad dach budynku

wiszący kocioł gazowy

np. WGB-70H (Broetje)

o mocy 70kW, m=100kg

dodatkowa skrzynka gaz

zawór elektromagnetyczny DN50

Sygnalizator dzwiękowy i optyczny
aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego

s D
z
3
2
 
s
t
a
l

R.O.

Dz32 stal

Dz50 stal

zewnętrzna instalacja gazu

PE100 RC SDR11 Dz63

Aktywny system bezpieczeństwa

Przebudowa, nadbudowa i

rozbudowa budynku dawnego młyna

ze zmianą sposobu użytkowania

obiektu na cele

rekreacyjno-sportowe w Mikołowie

przy ul.Młyńskiej 12 na działce nr

1956/47 - PROJEKT ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ:DATA:

BRANŻA:

SANITARNA

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

mgr inż. Janusz Piechowicz

upr. bud. 444/02

SAR Sp. z o.o.

40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

tel./fax:0322536700, e-mail:sar@sar-katowice.eu

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Rzut parteru - wewnętrzna

instalacja gazu

G-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I

ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO WPROWADZANIA ZMIAN.

inż. Michał Indeka

2018

1:100

FUH LUNAR Mariusz Figołuszka

ul. Stara Droga 18

43-190 Mikołów

PB

mgr inż. Wojciech Ciepliński

upr. bud. 450/02


